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La generación distribuida, es un tipo de generación eléctrica,  que surge como 
una alternativa importante de  apoyo para el servicio de energía eléctrica, 
además ofrece las ventajas de ser  tecnológica y ecológica en países del primer 
mundo, tales como; China, Reino Unidos, Estados Unidos, Alemania, Japón. Su 
implementación permite el uso de las energías renovables y cada vez, va 
adquiriendo importancia en el resto de los países,  dado que representa una 
alternativa muy importante de auto consumo y de apoyo de energía hacia la red 
eléctrica convencional.   
El objetivo de este trabajo describe, la implementación de un sistema ahorrador 
de energía eléctrica, por medio de la generación distribuida usando paneles 
fotovoltaicos con 520 watt  para uso domiciliar. La vivienda seleccionada para la 
instalación del sistema, está ubicada en el barrio Villa Flor Sur  del departamento 
de Managua, Nicaragua. 
Los principales componentes del sistema ahorrador de energía eléctrica son: 
dos paneles fotovoltaicos de 260 watts cada uno, un inversor tipo GTI (Grid Tie 
Inverter), sistema de control y la red eléctrica.  
La diferencia de este sistema implementado por medio de la generación 
distribuida, comparado con un sistema de generación distribuida estándar, es el 
de evitar que el exceso de la energía eléctrica producida por el sistema 
fotovoltaico, se inyecte hacia la red eléctrica, debido a que en nuestro país, aun  
en este año 2017, no se han aprobado normativas en la ley 272, que apoyen la 
generación distribuida como contribución de energía hacia la red eléctrica 
convencional.  
En general este trabajo es para promover, el uso de las energías renovables con 
paneles fotovoltaicos, para el ahorro energético y reducir de forma considerable  
el costo de factura de la energía eléctrica (Kwh) en el sector residencial. 
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La energía solar por medio de la generación distribuida, es la energía renovable, 
que adquirido en los últimos años una progresión debido a la facilidad de su 
instalación, a la reducción de costos y principalmente gracias al interés mostrado 
por las diferentes administraciones en distintos países. 
Para cambiar la matriz energética, Nicaragua ha invertido en energías 
renovables, tales como: generación de energía eólica, hidroeléctrica, y en menor 
escala generación fotovoltaica. Esto se ha hecho con el objetivo de abastecer de 
energía eléctrica a la población en lugares alejados de la ciudad, para reducir los 
costos en la compra de combustibles fósiles, para generar energía limpia y al 
mismo tiempo reducir los gases contaminantes al medio ambiente.  
Sin embargo la implementación de sistemas de generación distribuida está 
limitada, por no contar con una normativa a la ley 272, que regule la generación 
distribuida. Otra limitante en los sistemas de generación distribuida, es que si, se 
genera un excedente de energía producida por el sistema, ésta se suministra 
automáticamente hacia la red eléctrica y es registrada como consumo. Unión 
Fenosa únicamente instala medidores unidireccionales, que contabilizan la 
energía de una sola dirección, no importa si viene de la red o va hacia la red.   
El trabajo realizado está orientado al sector residencial, por ser el sector en el 
que el aumento en el consumo de energía eléctrica afecta la economía  familiar. 
Aunque se han aprobado leyes que benefician a la población con un subsidio a 
los que consumen menos de 150 kwh/mes, el costo de la electricidad a quienes 
sobrepasan ese nivel penaliza con una tarifa más alta, casi duplicando el valor 
del kwh de energía.  
El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema ahorrador de energía 
eléctrica para uso domiciliar por medio de la generación distribuida usando dos 
paneles fotovoltaicos de 260 watt cada uno. El consumo eléctrico en la vivienda 
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seleccionada oscila entre 195 KWH a 200 KWH. Con el sistema de ahorrador de 
energía eléctrica en la vivienda se espera reducir el consumo eléctrico 
consumido de la red eléctrica comercial y reducir este consumo a menos de 
150kwh mensual, lo que permitirá gozar del subsidio en la tarifa eléctrica T0, que 
concede la ley al sector residencial, adicionalmente, la reducción de gases 
contaminantes que se generan al ambiente. 
Con este trabajo monográfico se intentará responder la siguiente pregunta: 
 
1. ¿Es posible reducir el consumo eléctrico a un valor igual o menor a  
150kwh al mes en la vivienda, para lograr un subsidio en el costo de la 

























Diseñar e implementar un sistema ahorrador de energía eléctrica por medio de 




1. Instalar paneles fotovoltaicos 2 x 260 watt en una estructura metálica con 
orientación sur con inclinación de 12 °. 
2. Diseñar red eléctrica específica para el inversor tipo GTI, que incluya 
protecciones tipo EMI. 
3. Monitorear y mostrar la energía demandada desde la red eléctrica 
comercial y la energía eléctrica generada por el sistema fotovoltaico 
4. Diseñar un sistema electrónico inteligente, por medio de micro controlador 
para bloquear en caso de que exista excedente de energía eléctrica del 
sistema fotovoltaico. 
5. Determinar la viabilidad económica del sistema de generación distribuida 
para uso domiciliar. 
6. Cuantificar las toneladas equivalentes de petróleo (TEP) que producen 
dióxido de carbono ahorradas con el uso de la energía solar fotovoltaica. 
7. Cuantificar el costo, y cantidad de la energía producida. 
8. Cuantificar el ahorro de energía convencional. 
9. Cuantificar índices financieros como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de 








Consciente de la importancia que actualmente tiene el tema de la energía 
renovable, como estrategia para el desarrollo energético de nuestro país, el 
presente trabajo tiene como principal objetivo servir como  un sistema ahorrador 
de energía eléctrica para uso domiciliar, con lo cual también se está 
contribuyendo a: 
 Utilizar energías limpias y actuales. 
 Contribuir a la reducción de gases contaminantes de efecto invernadero al 
ambiente. 
 Descongestionar la demanda en la red eléctrica. 
El resultado de este trabajo es la implementación y puesta en marcha de un 
sistema de generación distribuida con paneles fotovoltaicos para uso domiciliar, 
instalado en la vivienda ubicada en Villa Flor Sur, del departamento de 
Managua.  
A nivel internacional, se ha comprobado que estos sistemas han sido 
implementados por su factibilidad económica y ecológica para aumentar la 
producción de energía que  sustituya a la generada por los combustibles fósiles. 
Otro elemento importante que justifica la implementación de un sistema 
ahorrador de energía eléctrica, es el hecho de que nuestro país depende en más 
de un 54% de la importación combustibles fósiles, para producir energía a nivel 





                                            
1(http://www.mem.gob.ni cndc.org.ni/gráficos/graficaGeneracion_Tipo_TReal.php).  
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1. MARCO TEORICO O CONCEPTUAL  
 
En este capítulo, se muestran los resultados de la revisión bibliográfica 
relacionada a  los sistemas de generación distribuida, energía fotovoltaica y los 
fundamentos teóricos sobre los cuales se basó el desarrollo e implementación 
del sistema de generación distribuida, con paneles fotovoltaicos para uso 
domiciliar.  
En este trabajo se intenta hacer una aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos  durante la carrera de ingeniería electrónica, empleando un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, en el que se analiza la relación entre las variables y los 
procedimientos de cálculo para dimensionar el sistema de generación distribuida 
por medio de la energía solar fotovoltaica. 
 
Hipótesis 
Con este sistema se pretende reducir el consumo de una casa que consume 195 




Durante el desarrollo de este estudio se tienen que relacionar variables tales 
como: Radiación solar,  horas solar pico y características de los paneles 
fotovoltaicos. 
En este trabajo se hace uso de instrumentos metodológicos que permiten 





1.1 GENERACION DISTRIBUIDA 
 
Es la generación de energía eléctrica “in situ”, en el lugar, por medio de muchas 
pequeñas fuentes de energía eléctrica dispersas en lugares cercanos al 
consumo y que se conecta a la red de distribución de energía eléctrica de baja 
tensión.  
La generación distribuida está asociada  a tecnologías tales como: Mini y micro 
turbinas, pilas de combustibles, cogeneración, vehículos eléctricos, pequeños 
sistemas de energía eólica y energía fotovoltaica, que suelen tener potencias 
inferiores  a 3kw y en general no sobrepasan los 10kw.  
Una de las principales fuentes de energía renovables que se utiliza para la 
generación distribuida a nivel internacional es la energía solar fotovoltaica, por 
su facilidad de instalación sobre edificaciones o techos de vivienda. 
Ventajas y desventajas 
Ventajas 
 Ayuda a la conservación del medio ambiente, al utilizar fuentes de energía 
renovables. 
 Ayuda al suministro de energía en periodos de gran demanda durante el 
día. 
 Evita costos de inversión en transmisión y distribución. 
Desventajas 
 Altos costos de inversión inicial. 
 La falta de normativas de la ley 272, para la conexión de pequeños 
generadores impide su desarrollo.  
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La aplicación de la electricidad en los sistemas de generación distribuida, es 
medida en diferentes maneras, dependiendo de qué, la carga sea:  
 Consumo eléctrico residencial: Las cargas en un vivienda son: aire 
acondicionado, refrigeradores, estufas, calefactores, duchas eléctricas, 
secadoras de ropa, lavadoras, iluminación del hogar,  radio y televisores, 
entre otros. 
 
 Consumo eléctrico comercial: Las cargas comerciales se incluyen las 
mercantiles y de servicios, almacenes comerciales, supermercado, salones 
de belleza, restaurantes, oficinas públicas y privadas, hoteles, etc. 
  
 Consumo eléctrico industrial: Las cargas industriales por lo general 
involucran a  grandes motores, maquinaria pesada, entre otros. 
1.2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
La energía solar fotovoltaica es la energía que proviene de la radiación  solar, 
que se convierte en energía eléctrica de forma directa mediante generadores 
fotovoltaicos, el cual esta compuestos por módulos fotovoltaicos,  que a su vez 
están compuestos por células fotovoltaicas conectadas entre sí, y que al recibir 
la radiación solar, genera una diferencia de potencial en sus extremos, 
proporcionando energía eléctrica en corriente directa DC.  
El conjunto de módulos fotovoltaicos que componen un generador   se acoplan 
en serie o en paralelo para obtener voltajes y corriente deseada. La corriente 
eléctrica directa generada por los paneles se puede transformar en corriente 





1.2.1   Ventajas y desventajas de la energía solar fotovoltaica. 
 
 Ventajas 
 Es una fuente de energía muy amigable con el medio ambiente, 
su operación no produce ninguna contaminante.  
 Los costos de operación son muy bajos. 
 El mantenimiento es sencillo y de bajo costo  
 Los módulos tienen un periodo de vida al menos de 25 años. 
 Se puede integrar en las estructuras de construcciones nuevas o 
existentes. 
 Se pueden hacer módulos de varios tamaños y características. 
    El costo disminuye a medida de que avanzando. 




 Los costos de instalación son altos, requiere de una gran inversión 
inicial. 
 Para recolectar energía solar a gran escala se requiere de grandes 
extensiones de terreno. 
 La energía se limita, de acuerdo a la capacidad de los paneles 
instalados. 
 
1.2.2  Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica 
 
La energía fotovoltaica está adaptada para varias aplicaciones donde se 
necesita generar electricidad, bien sea para satisfacer las necesidades 
energéticas de aquellos que no disponen de electricidad,  o bien para generar 
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energía a hacia la red eléctrica, se puede decir que los sistemas fotovoltaicos 
están clasificado en función de sí está o no conectados a la red eléctrica 
convencional, tales como:  
El sistema aislado a la red eléctrica: requiere de baterías para almacenar la 
energía producida para su posterior uso, la cual tiene muchas aplicaciones: en el 
alumbrado público en los pueblos, carteles publicitarios, señalización, faros, 
entre otros, esta energía como tal se puede después transformarla a corriente 
alterna mediante un inversor. 
El sistema fotovoltaico de conexión a la red eléctrica: no requieren de 
baterías, únicamente un inversor de corriente que permite  inyectar energía a la 
red eléctrica acondicionando la potencia, de corriente continua a corriente 
alterna, con las características de la red de distribución.  
 
1.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. 
 
Un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica, consiste en un generador 
solar acoplado a un inversor  que opere en paralelo con la red eléctrica. El 
concepto de inyección a la red tiene un amplio margen de aplicaciones desde 
pequeños sistemas de pocos kilowatt pico (Kwp), de potencia instalada hasta 
centrales de varios mega watt pico (Mwp). 
El sistema fotovoltaico capta la radiación solar y la transforma a energía 
eléctrica, en lugar de ser almacenada en baterías como en los sistemas 
aislados, se utiliza directamente en el consumo o se entrega en la red eléctrica.  
Estas dos funciones, las realiza un inversor de corriente directa DC, a corriente 
alterna AC especialmente diseñados para esta aplicación. 2 
 
                                            
2 O. Perpiñán, A. Colmenar, (2012), Diseños de sistemas fotovoltaicos, pag.15. 
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Los elementos básicos que conforman una instalación solar fotovoltaica con 





Figura 1. 1. Esquema básico de sistema fotovoltaico de conexión a la red. 
 
1.3.1. Generador fotovoltaico.  
Un generador fotovoltaico (FV) está  compuesto por uno varios  paneles solares 
fotovoltaico y este a su vez formado por un conjunto de células fotovoltaicas que 
producen electricidad a partir de la luz solar, llamados fotones. Algunos de los 
fotones de luz que provienen de la radiación solar impactan sobre la superficie 
del panel fotovoltaico penetrando en él, y siendo absorbidas por materiales 
semiconductores. Los electrones contenidos en el panel fotovoltaico son 
golpeados  por los fotones de luz, liberando a los átomos a los que estaban 
confinados originalmente, esto permite posteriormente circular a través de un 
material conductor y producir electricidad. 
La célula solar está basada en el material de silicio, el cual se extrae de la arena 
común (SiO2).  
Para la creación de las células fotovoltaicas intervienen seis procesos 
principales hasta obtener el modulo solar capaz de proporcionar energía 
eléctrica: 
 Extracción del oxígeno de la arena para obtener silicio. 
 Purificación del silicio. 
 Crecimiento. 
Generador FV Inversor DC/AC Red eléctrica 
--- 




 Corte para obtener obleas de silicio. 
 Formación de la célula. 
 Encapsulado de células para formar el panel fotovoltaico. 
Las células solares de silicio, se pueden fabricar mediante diferentes tecnologías 
y procedimientos para conseguir determinados objetivos de rendimiento, de 
condiciones físicas, tales como la flexibilidad, rendimiento y el espesor3.  
Los tipos de paneles solares y su rendimiento se pueden observar  en la Tabla 
1.1.  






Los paneles proporcionan en su salida de conexión, una tensión continua, y se 
diseña para valores concretos de tensión (6V, 12V, 24V,….) que definirán la 
tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico.  
Parámetros de funcionamiento de un generador fotovoltaico. 
 
La característica eléctrica de un panel fotovoltaico está dada por la relación de 
intensidad de corriente y su tensión (I - V) que fluye a través de dicho panel, 
llamada curva solar. Esta curva dependa de la Irradiancia (W/m2), de la 
                                            
3 Castejón Agustín, Santamaría Germán, Instalaciones solares fotovoltaicas, editorial 






Monocristalina 15 - 18 %
1. Cristal único.
2. Buen rendimiento.
3. Color azul homogenio.
Policristalina 12 - 14 %
1. Diferentes cristales.
2. Precio inferior que el 
monocristalino.
3. Diferentes tonalidades de azul.
Amorfo < 10 %
1. Capa delgada.
2. Células Flexibles en laminas.
3. Color marron homogenio.
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composición espectral, de la radiación solar incidente  y de la temperatura de la 
celda. 
Potencia pico: se define como la potencia máxima que un panel fotovoltaico 
estándar obtiene, si incide sobre él,  una radiación solar de 1,000 W/m2 a 25°C 
de temperatura. 
 
Efectos de la radiación solar: La calidad de energía eléctrica que entrega el 
panel fotovoltaico, está dado por el grado de radiación solar que cae sobre él,  
es decir la potencia que entregue el modulo depende de la intensidad de 
radiación solar. 
 
Efecto de la temperatura: La temperatura, tiene una influencia importante, al 
aumentar la temperatura, se incrementa también la corriente, disminuyendo la 
tensión, teniendo como resultado la disminución de la potencia entre un  0.3 a 
0.5 % por grado °C.  
 
Todos estos parámetros fundamentales son proporcionados por los fabricantes 
en las hojas de características de los paneles fotovoltaicos. Debe tenerse en 
cuenta que éstos parámetros no son constantes ya que los fabricantes toman 
como referencia unas condiciones de funcionamiento estándar conocidas como 
Condiciones Estándar de Medida (CEM) que son unas condiciones de 
Irradiancia y temperatura determinadas en la celda solar, estas condiciones son: 
 Radiación de 1000 W/m2. 
 Temperatura de célula de 25 °C.  
Así pues, si las condiciones a las que se ve sometido el panel son diferentes a 
las de estándar de medida, las características de los paneles fotovoltaicos 
cambiarán.  
La medida en que cambian los parámetros fundamentales de los paneles es de 
vital importancia para el diseño de la instalación ya que es muy posible que en 
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condiciones normales de funcionamiento estemos lejos de las condiciones 
estándar de medida y la instalación puede verse afectada. Para ello es 
necesario conocer dos parámetros importantes de los paneles: 
• Coeficiente de temperatura VOC: es el coeficiente de corrección para la 
tensión máxima que se produce a circuito abierto cuando no existe ninguna 
carga conectada, este coeficiente muestra como varía la tensión con una 
variación de temperatura. La tensión de circuito abierto aumenta cuando la 
temperatura disminuye y disminuye cuando la temperatura aumenta. 
• Coeficiente de temperatura ISC: es el coeficiente de corrección para la 
corriente máxima que se produce en el panel cuando no hay conectada ninguna 
carga y cortocircuitamos los bornes del panel, este coeficiente muestra como 
varía la intensidad con una variación de la temperatura. La intensidad de 
cortocircuito aumenta cuando aumenta la temperatura y disminuye cuando 
disminuye la temperatura. 
La potencia es producto de la corriente y del voltaje y el fabricante especifica 
que la potencia varía -0.5% por cada grado centígrado de variación con respecto 
a la Temperatura Normal de Operación de la Celda entre 45º C+-2°C. 
La localización de cualquier punto sobre la superficie terrestre está determinada 
por un sistema de coordenadas en las que intervienen dos ángulos, que son 
denominados cenit y azimut. 
 Angulo azimut (α):  
Es el ángulo que forma la proyección sobre el  plano horizontal a la superficie del 





En la figura 1.2 se muestra el ángulo un panel orientado hacia el sur, donde su 





Figura 1. 2. Angulo Azimut, con respecto al sur. 
Angulo cenit o de inclinación (β): 
Es el ángulo que forma la superficie del generador con el plano horizontal, su 
valor depende del  ángulo de la latitud de su ubicación geográfica.  
Un panel instalado en el hemisferio norte del planeta se deberá instalar mirando 
hacia el sur,  y un panel instalado en el hemisferio sur del planeta, se deberá 
colocar mirando hacia el norte.4  
En la Figura 1.3. Se muestra un panel fotovoltaico con ángulo de inclinación sur 






Figura 1. 3. Ángulo de inclinación. 
                                            
4 Castejón Agustín, Santamaría Germán, Instalaciones solares fotovoltaicas, editorial 





Cara al sur 








Una vez descrita las coordenadas que nos permiten situar el sol en el cielo, hay 
que situar la superficie del generador fotovoltaico de manera que reciba la mayor 
cantidad posible de energía solar.  
Una superficie recibe la mayor cantidad posible de energía si es perpendicular a 
la dirección del sol. Aunque hay generadores fotovoltaicos que son capaces de 
seguir una trayectoria solar, para mayor aprovechamiento solar, lo habitual para 
no generar mayor demanda de energía en la trayectoria solar, es que la 
superficie del generador sea de orientación fija.  
La orientación optima será de un valor constante con una inclinación (β) que va 
a depender de la latitud Φ del lugar y un acimut (α) que depende del hemisferio  
donde está situado el generador fotovoltaico.  
En la práctica también se utilizan expresiones, basadas en la experiencia y la 
observación, que proporcionan la inclinación óptima en función del periodo del 
tiempo y el uso que se le va a dar al generador fotovoltaico. 
También es necesario conocer la cantidad de radiación e Irradiancia para el 
dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. 
Irradiancia: Es la magnitud que describe la radiación o intensidad de iluminación 
solar que llega a la superficie de la tierra medida como una potencia instantánea 
por unidad de superficie se mide en W/m2, en condiciones estándar la 
Irradiancia es de 1,000 Watts/m2. 
 
Irradiación: Es la cantidad de Irradiancia recibida en un lapso de tiempo 
determinado, es decir la potencia recibida por unidad de tiempo y por unidad de 




Hora solar pico (HSP): La cual se define como el número de horas en que se 
dispone una hipotética Irradiancia de 1,000 w/m2. Es decir una hora solar pico 
“HPS” equivalente a 1kw/m2, es un modo de contabilizar la energía recibida del 
sol en paquetes de 1hora de 1,000 watts/m2. Se puede conocer la irradiación 
solar diaria promedio, según la latitud, longitud y elevación de un lugar, este dato 
se puede conseguir en la página de meteorología nacional o en la página de la 
nasa. En Anexo 1. Se detalla las condiciones meteorológicas de acuerdo a la 
latitud y longitud  en Managua. 
La intensidad y la tensión de un módulo fotovoltaicos no siempre satisface los 
requisitos de un sistema; es necesario agrupar varios módulos para conseguir 
valores los adecuados. 
Siempre que se agrupen módulos fotovoltaicos, se debe cumplir la condición que 
sean iguales, ésta igualdad implica que tengan las mismas características y 
además que sean del mismo fabricante. 
Se pueden realizar tres tipos de conexión en función de  las necesidades: 
 Conexión en serie: Eleva la tensión del generador. 
 Conexión en paralelo: Eleva la intensidad del generador. 
 Conexión serie/paralelo: Eleva la tensión e intensidad del                                 
generador. 
Las aplicaciones principales donde se instalan estos sistemas son: 
 Tejados en viviendas, integración en edificios, en los que el 
generador, está físicamente situada en un edificio o vivienda que 
habitualmente se encuentra en un entorno urbano. 
 
  Plantas de generación de energía (Centrales fotovoltaicas), en 
la que la instalación fotovoltaica funciona como una central 
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convencional de generación de energía, en el sentido de que 
inyecta toda la producción eléctrica a la red. 
Protección en el sistema fotovoltaico. 
Las protecciones pueden ser de tipo preventivo para eliminar las posibles 
causas de falla; o pueden estar diseñadas para detectar y eliminar fallas en caso 
que las causas sean difíciles de eliminar como las descargas atmosféricas5. 
 Diodos  de paso (Bypass): Protege a los módulos de posibles 
“puntos calientes” debido a efectos de “sombreado” por basura, 
aves, celdas dañadas o defectuosas, por seguridad se usan uno 
o dos por cada módulo dependiendo de su capacidad. 
 
 Fusibles en el circuito serie: Son una protección de respaldo 
contra fallas a tierra en caso que algún diodo de bloqueo este en 
corto, siempre es conveniente instalar fusibles en cada ramal sin 
importar el número de ellas en paralelo. 
 
 Puesto a tierra de los equipos: Todas las parte metálicas del 
sistema que no forman parte del circuito (Estructura, gabinete, 
etc.) deben estar sólidamente conectadas a tierra. 
 
 Protección contra sobre voltaje: El sobre voltaje en el sistema de 
corriente directa (CD) de un generador (FV) es generado por 




                                            
5 López Ayala Iñigo (2008),  “Se debe instalar protecciones en el inversor y que siempre 
actúe el  elemento de protección más cercano a la falla de manera que sólo quede 




1.3.2. Inversor GTI.  
 
Un  inversor de  corriente es el que,  convierte la tensión y la corriente directa 
(DC), de baja tensión (12, 24, 32, 36 o 48 voltios) que recibe de los paneles 
fotovoltaicos y los transforma en corriente alterna (AC), la cual será inyectada a 
la red eléctrica para proporcionar energía a las cargas con la magnitud y 
frecuencia necesaria. En Nicaragua el voltaje en la red es de 120 voltios y 60 Hz 
de frecuencia. 
  
La principal diferencia de un inversor común y uno  tipo GTI es que en los 
últimos, incorporan un  algoritmo de control y característica de seguridad, para 
sincronizarse con la red.  
 

























En la figura 1.5. Se puede observar un circuito general de un  inversor GTI, a 
continuación se  explica las etapas de funcionamiento. 
Figura 1. 5. Circuito general de un inversor GTI. 
 
Etapa acondicionadora de voltaje: En su entrada (DC Input) llega un voltaje de 
entrada de los paneles fotovoltaicos. En condiciones normales L1, sirve de filtro, 
pero si el voltaje de entrada de los paneles es muy baja L1, Mosfet Q1, D1 y 
condensador C2, acondicionan a un voltaje óptimo que para este GTI es de 26 a 
36V. 
Etapa elevadora de voltaje: Esta etapa es  un convertidor de step up, para 
elevar el voltaje a niveles óptimos, es básicamente un convertidor DC-DC, el 
esquema muestra un puente completo o puente H, lo conforman: Q2-Q5, D2-D5, 
L2 y C3, en conjunto con T1, los cuales son para amplificar la tensión de entrada 




Etapa inversora: Es la etapa de conversión de voltaje DC a AC, usando otro 
puente completo que consiste en transistor controlado IGBTs, Q6-Q9, LC filtro 
L3, C4. Los IGBT Q6 - Q9 funcionan como conmutadores electrónicos que 
funcionan en modo PWM. Mediante el control de diferentes conmutadores en el 
puente H, se puede aplicar un potencial positivo, negativo o cero a través del 
inductor L3. El filtro L, reduce los armónicos de alta frecuencia para producir una 
señal de onda senoidal. 
Etapa de acople: L-grid, es un inductor de acoplamiento adicional entre GTI y la 
red eléctrica el cual absorbe la tensión de AC extra, también reduce los 
armónicos de corriente generados por el PWM. 
Para maximizar la eficiencia del sistema, un GTI también tiene que cumplir con 
ciertos requisitos definidos por los paneles fotovoltaicos, los cuales proporcionan 
una potencia diferente en diferentes puntos de características de voltajes y 
amperios (V-I), el punto de potencia máxima de salida (MPP).  
El GTI debe asegurar que este los paneles fotovoltaicos función cerca de este 
valor  y esto se logra con un circuito de control especial en la primera etapa de 
conversión llamada MPPT tracker, también el sistema de control debe 
proporcionar protección, cuando la red falla o cuando su nivel de voltaje o 
frecuencia sale fuera de los límites aceptables el interruptor  automático SW del 
diagrama  se desconectará rápidamente de la red eléctrica. 
Asimismo debe disponer de funciones de protección, para garantizar tanto la 
calidad de la electricidad vertida a la red como la seguridad de la propia 
instalación y de las personas.  
De manera general, los inversores deben estar protegidos ante tensión de red 
fuera de márgenes, frecuencia de red fuera de márgenes, temperatura de 
trabajo elevada, tensión baja del generador, intensidad del generador 
fotovoltaico insuficiente y  fallo de la red eléctrica. 
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1.3.3. Red eléctrica. 
 
Una red eléctrica, es una red interconectada que tiene el propósito de 
suministrar electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste 
de tres componentes principales, las plantas generadoras que producen 
electricidad de combustibles fósiles (carbón, gas natural, biomasa) o 
combustibles no fósiles (eólica, solar, nuclear, hidráulica); Las líneas de 
transmisión que llevan la electricidad de las plantas generadoras a los centros 
de demanda y los transformadores  reducen el voltaje para que las líneas de 
distribución puedan entregarle energía al consumidor final. 
La tarifa eléctrica en el sector residencial, es de baja tensión (120VAC) y a este 
sector se le aplica un cobro conforme a una  tarifa T0, en la cual la energía es 
cobrada de acuerdo al consumo, pero  a medida  que se consume más, el monto 
por cada kwh es más alto, adicionalmente al cobro neto de la factura, se le 
añaden los recargos de la ley (alumbrado público,  comercialización) y este 
monto total se le agregar el 1% para el INE. 
Sin embargo si el consumo neto en la factura residencial es menor o igual a 
150kwh al mes, se aplica una tarifa social o subsidio, asimismo se aplica los 
recargos de ley (alumbrado público, comercialización) y adicionalmente a este 
monto con tarifa social se le cobra el 1% para el INE, en el cual se reduce el 
monto y tarifa por debajo  de la tarifa T0. En Anexo 2 Se muestran los pliegos 
tarifarios del mes de octubre del 2017 en tarifa T0 y en Anexo 3. Se muestran los 
pliegos tarifarios del mes de octubre del 2017 en tarifa social. 
Por ejemplo los primeros 25kwh de consumo con la tarifa T0 su costo por kwh es 
de C$ 2.56 el kwh y si su consumo mensual baja a 150kwh, aplica a un tasa de 
subsidio y  los primeros 25kwh lo cobran a C$ 1.20, lo cual representa  más de 




1.3.4 Estructura de soporte para los paneles fotovoltaicos. 
 
Una parte importante de un sistema de generación solar, es la estructura de 
soporte de los paneles,  la cual asegura que los paneles puedan colocarse con 
el ángulo de inclinación correcto en dirección al sol y brinden seguridad a la 
instalación.  
El conjunto constituido por la estructura de soporte y los paneles deberá ser 
capaz de cumplir con los siguientes requerimientos:  
 Soportar vientos fuertes de 100 o hasta 150 km/h. 
 El material debe ser resistente a la corrosión. Los mejores resultados 
son los obtenidos con acero galvanizado y aluminio anodizado. 
 No debe proyectar sombras al generador fotovoltaico. 
 Todo el soporte deberá estar conectado a una tierra común. 
Para construcción de las estructuras  normalmente se emplean aluminio o acero 
inoxidable y en algunas estructuras prefabricadas se usa fibra de vidrio, para la 
tornillería y otros elementos de fijación se deben usar acero inoxidable. 
Existe una amplia variedad de estructuras de soporte disponibles, desde 
aquéllas que se pueden montar sin requerir personal especializado hasta 
estructuras hechas a la medida, para sistemas solares más grandes. 
Sin embargo se construye en dependencia del lugar donde se instalará el 
sistema solar, existen 4 tipos:  
 Estructura sobre suelo:   
Se emplea en generadores con muchos módulos fotovoltaicos, presenta la 
ventaja de la facilidad de montaje por su accesibilidad además de permitir 
estructuras robustas y resistentes.  
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Este tipo de estructuras no es adecuado para lugares con nevadas frecuentes 
que pueden tapar parcialmente la superficie Inferior del generador.  
 Estructura sobre mástil:   
Se emplea en generadores pequeños de poca superficie (uno o dos módulos) y 
en instalaciones que necesitan por su función un poste o mástil, como en 
antenas repetidoras, faroles, etc. 
 Estructura sobre pared:  
Sistemas muy apropiado para viviendas o edificios con alguna fachada orientada 
al sur, tiene como ventaja la simplicidad de la estructura, puesto que se 
aprovecha de la fachada como elemento de soporte principal. 
 Estructura sobre tejado o cubierta: 
Si se dispone de un tejado horizontal, la instalación es muy sencilla, siendo 
similar a la instalación sobre suelo, si la instalación es sobre un tejado inclinado, 
se debe situar el plano del generador paralelo, a la pendiente del tejado para 
facilitar el uso de los rieles en el montaje de los módulos6.  
1.4. INDICADORES FINANCIEROS  VAN TIR Y PRI   
 
1.4.1 Valor Actual Neto (VAN) 
Es un indicador financiero que mide los flujos de efectivos de los futuros 
ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 
descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es 
positivo, el proyecto es viable. 
                                            
6 Castejón Agustín, Santamaría German, Instalaciones solares fotovoltaica, Tipos de 
estructura, pág. 156. 
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El flujo de efectivo o flujo de caja  es el estado financiero conformado por un 
documento que muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo (dinero en 
efectivo) que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 
VAN > 0 → el proyecto es rentable. 
VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado 
ganancia de la tasa de descuento. 
VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 
 
1.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual 
a cero, para un proyecto de inversión dado. La tasa interna de retorno (TIR) nos 
da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto 
por ciento.7 El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de 
descuento de flujos elegida para el cálculo del VAN: 
Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado.  
Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el 
VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo. 
Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse 
1.4.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
 
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 
que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 
inicial. 
 




1.4.4 Relación costo beneficio (R-B/C) 
 
Es el índice neto de rentabilidad que se obtiene al dividir el Valor Actual de los 
Ingresos totales netos entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos 
totales de un proyecto, está dada por la siguiente relación 
B/C = VAI / VAC 
Según el análisis de costo-beneficio, un proyecto será rentable cuando la 















2.  ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
2.1 Materiales y métodos 
En este capítulo, se presenta el trabajo final, en el que se detalla el proceso 
realizado  para  el diseño y construcción del sistema de generación distribuida 
con paneles fotovoltaicos para uso domiciliar. Se utilizó el tipo de investigación 
de estudio de caso, que involucra aspectos descriptivos y explicativos, utilizando 
información cualitativa y cuantitativa.  
Asimismo el trabajo está orientado a la investigación aplicada, donde se aplicó 
conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera de ingeniería 
electrónica, para brindar una solución eficiente y practica al problema descrito en 
el documento, asimismo el trabajo se desarrolló a partir de investigación 
existente básica y aplicada en el campo de las energías fotovoltaicas.8 
Para el dimensionamiento de la implementación del sistema de generación 
distribuida, con paneles fotovoltaicos de 520 watt  para uso domiciliar, a emplear 
es necesario conocer tres datos fundamentales:  
1) La cantidad de energía que se consume en la vivienda, ubicada en el barrio 
Villa Flor Sur. 
2) La cantidad de radiación solar o HSP en el sitio. 
3) La tecnología existente en el mercado local. 
El trabajo inicia con el censo de carga de los equipos que requieren electricidad 
en la vivienda, determinando la potencia, las horas de funcionamiento de 
energía eléctrica, para conocer el total de consumo únicamente durante el día.   
                                            
8 Bernal, Cesar A, Metodología de la investigación, 3er edición, pagina 115-117. 
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Posteriormente, se determinar el nivel de radiación solar y la temperatura en el 
área donde se encuentra ubicada la vivienda seleccionada.  
Finalmente, se van a diseñar el sistema de generación distribuida con paneles 
fotovoltaicos  en función de las tecnologías existentes en el mercado local.  
 
2.2  Calculo económico. 
 
El cálculo económico es el conjunto de criterios y operaciones que en una 
economía dada sirven tanto para calcular los precios de los bienes como la 
asignación de los recursos, a continuación se detalla el procedimiento realizado: 
1. Se registran las kwh de consumo y costo mensual antes y después de 
instalar el sistema a través de  una gráfica  de historial de consumo que 
se adquiere del sitio web del Instituto Nacional de Energía (INE). 
 
2. Se compara y se calcula el costo de la tarifa por los kwh consumidos del 
historial de consumo (Tarifa T0 y tarifa social). 
 
 
3. Se separan  los costos de las dos diferentes tarifas, tomando el ahorro en 
la tarifa social. 
 
4.  Calcular los kwh generados por el sistema fotovoltaico tomando en 
cuenta  las condiciones meteorológicas, como las horas solar pico y la 
eficiencia del sistema.  
 
 
5. Al obtener los kwh generados por el sistema fotovoltaico se multiplica por 




6. El ahorro resultante es la suma de los kwh generados por el sistema más 
el descuento de tarifa social que se aplica a la factura de consumos 
menor a 150kwh al mes. 
Censo de carga en la vivienda 
 
El Censo carga de un inmueble es una recopilación de datos de la placa de los 
equipos consumidores de energía eléctrica. Los datos a obtener pueden ser: 




Las condiciones meteorológicas influyen en el funcionamiento de un sistema 
fotovoltaico. La radiación solar incidente y la temperatura afectan directamente a 
la tensión, intensidad y potencia generada por la misma y es conveniente saber 
cómo afectan estas condiciones en el comportamiento de una instalación solar. 
La información de las variables meteorológicas se obtienen del sitio web: 
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-in/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov. La 
variable Radiación Incidente Promedio Mensual en una superficie inclinada hacia 
el Ecuador se mide en unidades de kwh/m2/día, indica las horas pico de sol y se 
define como el tiempo en horas de una hipotética Irradiancia solar constante de 
1000 W/m2.   
La variable “Temperatura Promedio del Aire a 10 m sobre la superficie del suelo 
se mide en grados Celsius (°C). Esta última variable es importante considerarla 
pues por cada grado de  temperatura que aumente sobre los 25º C, la potencia 








En el mercado local se identificaron los paneles solares e inversor con onda 
senoidal pura y otros elementos de medición. A continuación se detallan las 
características de los paneles solares fotovoltaicos y el inversor que se 
seleccionó.  
Paneles solares 
Se buscaron los diferentes tipos de paneles solares con proveedores locales, 
pero se encontraron únicamente del tipo poli cristalino con características 
inferiores a las que buscábamos y por eso no se seleccionó el existente, si no  
los del tipo mono cristalino que fue adquirido fuera del país, por su capacidad y 
mejor rendimiento para la generación de energía eléctrica.  
Las principales características eléctricas de los paneles solares, medidas en 
condiciones estándar (25º C, AM 1.5, 1000 w/m2). Las especificaciones técnicas 
del panel fotovoltaico usado, se pueden ver en Anexo 4.  Las características 
generales de los paneles instalados, se muestran en la tabla 2.1. 
 
Tabla 2. 1.Características del panel fotovoltaico. 
Panel fotovoltaico seleccionado 
Potencia Máxima Pmax 260W 
Voltaje de potencia Máximo Vmp 31.1V 
Corriente de potencia máxima Imp 8.37 
Voltaje de circuito abierto Voc 38.1V 
Corriente de cortocircuito  Isc 8.98A 
Rango fusible protección  15A 
Temperatura nominal de celda  45+-2ºC 
Sistema de voltaje Medio  1000VDc 
Temperatura de operación  40ºC +85ºC 
Categoría del panel  A 
Dimensión   1650mm x992mmx4mm 






Se buscó inversores de corriente DC/AC con salida de onda seno puro y una 
potencia de 1,000 Watt de potencia en tiendas de proveedores locales, sin 
embargo no se encontró con esas características, por tal motivo se buscó con 
proveedores fuera del país, que ofreciera las características deseadas.  
El inversor seleccionado es  de 1,000.00 watt de potencia, para cubrir la 
potencia producida por ambos paneles. Las características del inversor 
seleccionado se muestran en la tabla 2.2 
Tabla 2. 2.Características del inversor GTI. 
Característica del inversor  
Potencia 1,000.00 W 
Rango de voltaje DC 20-45 DC 
Voltaje MPPT 26-36 v 
Eficiencia  99% 
Corriente máxima de entrada 50A 
Factor de potencia >97.5% 
Rango de voltaje AC std. 90-140VAC 
Señalización Led 
Enfriamiento Por fan 
Certificado CE ROHS 
Paneles solares 
60 Celdas/24V vmp:26 a 30V; Voc: 34-
38 V 
72 Celdas/ 36V vmp:36 a 39v ; Voc: 42 
-46V 
 
2.3 Procedimiento para el dimensionamiento  
 
Cálculo del número de módulos solares 
 
Para calcular el número de módulos o paneles solares es necesario conocer el 




Los paneles tienen que suplir esa cantidad de energía más las pérdidas que se 
tienen al convertir la energía DC en AC.  
Para garantizar que los paneles generen la energía necesaria se deben 
considerar como la temperatura influye en la producción de energía, para ello se 
harán los siguientes ajustes:  
 Ajustes por efectos de temperatura:  
    
Temperatura de operación del módulo solar = temperatura de diseño + 
15ºC. 
 
 Caída de eficiencia de temperatura = (temperatura de operación del 
módulo solar - 25ºC) x0.5%       
   
Factor de temperatura = 100% - Caída de eficiencia de temperatura 
       
 Cálculo de la eficiencia del sistema.      
           
Eficiencia del sistema = eficiencia del cableado * eficiencia del inversor * 
factor de temperatura.        
           
   
Cálculo de la potencia del inversor 
 
El cálculo de la potencia del inversor está dada por la capacitad en potencia que 
generen los paneles fotovoltaicos y aplicarle a ese valor un 20% de margen por 
seguridad por los arranques de pico que pueden tener algunos 
electrodomésticos en la vivienda.  
En el mercado se pueden encontrar inversores de distintos tipos, tanto de 
onda senoidal pura (PWM) como de onda senoidal modificada (MSW). Éstos 
últimos, aunque pueden alimentar a la mayoría de electrodomésticos 
actuales, también pueden tener problemas con aparatos electrodomésticos de 
cargas inductivas, como son los motores eléctricos. 
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Los inversores de onda senoidal pura (PWM), sin embargo, describen mejor 
la forma de onda que proporciona la red eléctrica y en consecuencia es la 
mejor opción para alimentar los equipos eléctricos y electrónicos actuales.  
El modelo a seleccionar debe tener una forma de onda senoidal pura. La 
potencia nominal del inversor (Pinv) deberá ser calculada por la siguiente 
expresión: 
Pinv: 1.2*PAC 
Cálculo para el cableado. 
 
Para el cálculo de las secciones de los cables conductores y de las 
protecciones se distinguirá entre la parte de la instalación que funciona en 
corriente directa (DC) y la parte de la instalación que funciona en corriente 
alterna (AC). 
A). Para el cálculo de la sección de cable (S) en los distintos tramos donde 
circula la corriente directa (DC), y que comprende desde la salida de bornes 
en la caja de conexión de los módulos fotovoltaicos hasta la entrada en el 
inversor, se empleará la siguiente ecuación: 
  
     
      
 
Donde: 
S  es la sección del cable conductor, en mm2. 
L  es la longitud del cable conductor en ese tramo, en m. 
I  es la intensidad de corriente máxima que circula por el conductor, en A. 
ΔV  es la caída de tensión máxima permitida en los conductores, deberá ser 
en los conductores de continua como máximo del 1,5%. 
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C  es la conductividad del material que forma el conductor, en este caso 
cobre, cuya conductividad es de 56 m/Ω·mm2.  
El tramo que va de los paneles fotovoltaicos hasta la entrada del inversor se 
compondrá de dos conductores, uno positivo y otro negativo, que serán de 
igual sección a la que resulte del cálculo de aplicar la fórmula anterior. 
B) Para instalación en corriente alterna (AC): 
De la salida del inversor hasta la entrada al panel eléctrico, el tramo es de tipo 
monofásico y se van a componer de dos conductores (fase y neutro), además 
el conductor debe ser de cobre y se debe instalar un aislante en PVC. 
Para el cálculo de la sección (S) de los conductores activos en los tramos de 
corriente alterna monofásica, se empleará la siguiente ecuación: 
  
     
       
 
Donde, 
S: es la sección del cable conductor, en mm2. 
P: es la potencia máxima que vaya a transportar el cable, en W. 
L:   es la longitud del cable conductor en ese tramo, en m. 
ΔV:   es la caída de tensión máxima permitida en los conductores, que deberá 
ser en los conductores de alterna como máximo del 5%. 
C: es la conductividad del material que forma el conductor, en este caso 
cobre, cuya conductividad a 30ºC es de 54 m/Ω·mm2.  






2.1 MEMORIA DE CÁLCULO 
 
En esta parte del trabajo se detallará en qué consiste el proyecto, 
puntualizando el emplazamiento, haciendo los cálculos necesarios para la 
selección de los equipos y explicando las decisiones tomadas. 
2.1.1.  Ubicación del sistema fotovoltaico. 
 
El sistema de generación distribuida con paneles fotovoltaicos de 520 Watt para 
uso domiciliar, se encuentra instalado en la vivienda  Casa # 695 del barrio Villa 
Flor Sur, en el departamento de Managua.  
El terreno donde se encuentra localizado el sistema fotovoltaico está en las 
coordenadas: 
Latitud: 12º 8 Norte  
Longitud: 86.15“oeste 
 
2.1.2.  Estimación de  consumo energético (Censo de carga). 
 
En la vivienda se realizó censo de carga de consumo de acuerdo a los diferentes 
aparatos utilizados y la cantidad de horas funcionamiento.   
El cálculo de la energía consumida,  durante el día (Wh/día) en la vivienda, se 
debe a la  suma de las potencias en watts (W) de cada uno de los equipos y 
cargas que se dispone de;  Luminarias, televisores, computadoras, lavadora, 
licuadora, horno, plancha, etc. La carga total multiplicado por el número de horas 
de su utilización respectivamente (h/día.)9.  
                                            






En la tabla 2.3.Se puede observar  el  consumo promedio únicamente durante el 
día. 
 
Tabla 2. 3. Consumo de la vivienda únicamente durante el día. 








C P H D WhP=(C*P*H*D)/7 
2 Bombillos 14.0 2.00 7.00 56.00 
1 Lavadora 530.0 3.00 3.00 681.43 
1 Radio 385.0 2.00 7.00 770.00 
3 Abanico  60.0 3.00 7.00 540.00 
1 Refrigeradora 42.5 8.00 7.00 340.00 
2 Televisor 110.0 4.00 7.00 880.00 
1 DVD 8.0 2.00 5.00 11.43 
1 Licuadora 475.0 0.15 7.00 71.25 
1 Plancha 1,000.0 3.00 1.00 428.57 
Total de Potencia 2,624.5 Total Kwh Promedio 3.778.0 
 
Por tanto para la estimación de consumo se utiliza la ecuación 1. 
        
   
    
                                              ec. 1.   
Dónde:  
   : Consumo de energía medio diario (Wh/día). 
   : Carga en corriente continua (Ah/día) 
     Carga en corriente alterna (Ah/día) 






Resolviendo se  obtiene, el consumo de carga necesaria durante el día usando 
la ecuación 2. 
      
       
    
 : 3.85 Kw/h día                       Ec.2. 
La carga real necesaria diaria, a suministrar por el sistema fotovoltaico, es de 
3.85  Kwh al día, y a su vez se toma en cuenta las eficiencias y perdidas de los 
distintos sub-sistema que intervienen en el sistema fotovoltaico10.  
2.1.3. Condiciones meteorológicas según su  ubicación geográfica. 
  
De acuerdo a las coordenadas,  la cantidad de energía solar diaria alcanza 
valores desde 4.75 Kwh/m2 en invierno y  7.09 Kwh/m2 en verano, para un 
promedio de 5.49 Kwh /m2. En Anexo 5. Se muestra una tabla  completa de las  
condiciones meteorológicas mensual y la eficiencia total del sistema en 
dependencia de la temperatura.  
 
Horas solares  picos mensuales 
 
En la Tabla 2.4. Se muestra valores mensuales de variable Horas Solar Pico y 
temperatura, para calcular el cálculo mensual de generación. 
 
Tabla 2. 4.Valores mensuales de variable Horas Solar Pico y temperatura 
 
 
                                            
10 Lorenzo José Alonso, Boletín solar fotovoltaica, Sunfields, Caruña, España, Europa 
(2012). 
 
Meses Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio JulioAgosto Sep Oct Nov Dic Anual
Horas sol (HSP) 5.37 6.27 7.09 7.04 5.98 4.76 4.76 5.02 5.21 5.04 4.57 4.77 5.49
Temperatura 29.6 30.8 31.7 32 29.9 28.6 29 29.1 28.5 28.3 28.6 29 29.6
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Al recibir la radiación solar, la temperatura de la celda aumenta 
aproximadamente 15º C. Este aumento de temperatura hace que la eficiencia de 
la celda disminuya 0.5% por cada ºC que aumente sobre los 25º C.  
De acuerdo a la información suministrada por el fabricante de los inversores, la 
eficiencia de los mismos es de 98%. Por criterio de diseño, la máxima caída de 
voltaje que se permite es del 3%, por lo que la eficiencia del cableado es del 
97%.  
 
Eficiencia del sistema. 
 
En la Tabla 2.5 se muestra la eficiencia mensual del sistema tomando en 
consideración la eficiencia de los paneles, el inversor y el cableado. 
Tabla 2. 5. Eficiencia mensual del sistema. 
 
El valor promedio de la eficiencia en todo el año es de 86.0%. 
Con la eficiencia calculada, se calcula la potencia en kwh que se requiere para 
producir la energía requerida.  
Una vez conociendo cuanta energía se necesita durante el día y las condiciones 
meteorológicas de radiación solar disponibles, se procede al cálculo del 
generador fotovoltaico adecuado. 
 
 
Meses Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agos Sep Oct Nov Dic Anual
Eficiencia por temperatura 90% 90% 89% 89% 90% 91% 91% 90% 91% 91% 91% 91% 90%
Eficiencia del cableado 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Eficiencia del inversor 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Eficiencia del sistema 86% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86%
Calculo de eficiencia del sistema
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Cálculos del generador fotovoltaico. 
 
En este punto se necesita conocer el número de paneles solares para generar la 
energía demandada durante el día, multiplicando  la potencia máxima del panel 
fotovoltaico por las horas solar diarias y  por la eficiencia del panel fotovoltaico, 
la cual se estima con la ecuación 3.0. 
                     ec. 3 
Donde: 
EP: Energía del panel fotovoltaico. 
MPPT: Potencia pico del módulo en condiciones estándar STC. 
HPS: Son las horas solares pico promedio calculado a partir las radiaciones 
solares disponible según posición geográfica. 
PR: Factor global de funcionamiento del panel fotovoltaico es de 86%. 
Sin embargo en este  proyecto, se seleccionaron dos paneles fotovoltaicos de 
260W cada uno,  para generar un total de 520 W. 
 
Por tanto la energía que producen los paneles instalados, aplicando la misma 
ecuación 3.0. 
  : (260W*5.49*0.86)*2 paneles  
  : 2.45Kwh/ día watt horas al día. 
En un mes los paneles fotovoltaicos producen: 
     : 2.455 Kwh/ día *30 días al mes.  
     : 73.65 Kwh 
Los paneles fotovoltaicos producen en promedio 2.455 kwh al día, es decir que 
se está aportando alrededor del 63.76% de la energía demanda únicamente 
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durante el día, este dato es en condiciones óptimas en el panel y con la 
radiación promedio de 5.49 horas al día con una eficiencia del 86% en el 
sistema. 
Para el cálculo de número de total de paneles solares, necesarios para cubrir el 
consumo diario de 3.81kwh al día, se debe usar la ecuación 4. 
   
   
           
        ec. 4 
 
Por tanto: 
Lmd : Consumo medio diario. 
MPPT: Potencia pico del módulo en condiciones estándar según hoja técnica. 
HPS: Son las horas solares pico promedio en datos meteorológicos.  
PR: Factor global de funcionamiento es del 0.90. 
Resolviendo la ecuación se obtiene.  
              
             
:   2.7  
  : Aproximadamente 3  paneles únicamente para demanda del día. 
 
Calculo del inversor tipo GTI. 
 
Para seleccionar un inversor adecuado, en el mercado se puede encontrar 
inversores de onda senoidal pura (MSPWM) y de onda senoidal modificada. 
 Lo recomendable es utilizar, siempre que sea posible, los de onda senoidal 
pura, pues aunque son algo más caros, se evitarán más de un problema que 
podrían ocasionar los de onda modificada con aparatos con motores.  
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 Los inversores de onda senoidal pura (MSPWM), “imitan” la forma de onda que 
de la red eléctrica y en consecuencia es la mejor opción para alimentar los 
equipos eléctricos y electrónicos actuales. 
 La figura 2.1  muestra la representación de una onda senoidal MSPWM.11 
 
 
Figura 2. 1.Onda senoidal MSPWM. 
El cálculo del inversor depende del requerimiento técnico y eléctrico  del 
generador fotovoltaico como tensiones y corrientes mínimas y máximas que 
podrán entregar a la salida del generador fotovoltaico y a su potencia máxima 
que en total es de 520watt.  
En base a este valor se determina su capacidad, teniendo en cuenta que debe 
ser de mayor capacidad y aplicar un margen de seguridad de 20% que el total 
de consumo, se puede usar la ecuación 5. 
                    ec. 5       
Donde: 
    : Potencia del inversor GTI. 
   : Potencia de corriente alterna generada por los paneles. 
                                                    
La potencia del inversor necesario es de: 
                            + 20% (Margen de seguridad) = 748.8 Watt. 
                                            





Los  voltajes y corrientes de entrada máxima que puede soportar el inversor GTI 
es de 36V y 50A, por esa razón los paneles fotovoltaicos tienen conexión en 
paralelo  para generar como máximo 31.1V y 16.74 A,  como resultado la 
potencia que puede generar el sistema es 520 W. 
El inversor seleccionado es 1,000 watt,  debido a que por recomendaciones del 
fabricante la potencia del inversor se debe explotar a un 60% de su capacidad 
para mayor eficiencia. 
El inversor está aterrizado a tierra y trae integrado un  sistema de protección, 
tales como fusible en la entrada de DC,  ajuste de variación de voltaje, corriente 
y  frecuencia en la salida, en caso de que los paneles generen un voltaje o 
corriente por encima de su valor máximo. 
Calculo del cableado eléctrico. 
Para realizar un correcto cálculo de  cableado, se debe elaborar un diagrama 
eléctrico unifilar, en donde se representan todas las partes que componen un 
sistema eléctrico de modo gráfico, completo, tomando en cuenta las conexiones 
que hay entre ellos, para lograr así una mejor visualización del sistema de la 
forma más sencilla.  El cable utilizado debe ser apropiado, hay por lo menos tres 
condiciones mínimas que deben cumplir los cables:  
 
 Deben ser aptos para el ambiente en el que se instalan (para 
intemperie  o para uso en interiores). 
 
 Deben tener la capacidad requerida para soportar la corriente 
máxima que fluye por ellos (no sobrepasar el límite de su 
capacidad).  
 
 La caída de voltaje en la línea debe ser inferior a 5% (o mejor, 
inferior a 2.5%). 
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Para obtener la sección adecuada de los conductores empleados para 
transportar electricidad con seguridad y para  dimensionarlo se aplican tres 
criterios básicos: 
Existen varias formas de calcular la sección mínima del conductor para 
diferentes tipos de corrientes12, pero en este caso particular se calculará 
únicamente para corriente continua y corriente alterna monofásica, debido a que 
es para uso residencial.  
Se establecieron 6 tramos de conexión en la instalación; 3 de ellos para 
corriente continua y 3 tramos para corriente alterna. En la  figura 2.2 se puede 







Figura 2.2. Diagrama de conexión para cableado eléctrico. 
 
Para corriente continua desde el generador fotovoltaico hacia el GTI y desde la 
salida del GTI hacia la red eléctrica, se debe usar la ecuación 6.  
  
       
   
                                      ec. 6 
Donde: 
                                            
12 Blanco Israel, Alonso Jaime, Instalación solar fotovoltaica de conexión a red sobre 


















S: sección transversal teórica del conductor en (mm2). 
L: longitud del conductor en metros (M). 12 Metros  
ISC: Es la corriente  máxima  que va a  circular por los conductores y es corriente 
de cortocircuito de los paneles. 16.74A 
U: Es la caída de tensión permitida (V) como máximo que podrían tener los 
conductores, es la tensión máxima de los paneles (Vmp). 31.1V *5%: 1.55v 
C: Es la conductividad del elemento que forma el conductor, para el cobre 56m/ 
𝞨*mm2 
Resolviendo: 
S= 431.04/1.55*56: 4.94MM2    calibre # 10  
Para la sección de cable desde la salida del GTI hacia la red eléctrica, en 
corriente AC  se utilizaron aproximadamente 10 metros, en el cual circula como 
máximo de consumo 16 Amperios, por lo que sé utilizo el mismo calibre #10. 
Para la fuente de alimentación, se utilizaron 3 metros de cable, calibre #10 TSJ, 
en corriente AC. 
En circuito de control, se utilizaron 6 metros de cable coaxial RG-59 para los 
sensores, que van hacia el sistema de control.   
Para alimentar el circuito de control, en corriente DC, se utilizaron 3 metros de 
cable tipo TFTP, debido circulará máximo 1 A de corriente. 
El tramo de cableado desde el circuito de  control para interrumpir por medio de 
un relé los paneles fotovoltaicos,  se utilizaron 13 metros de cable coaxial, se 
eligió tipo coaxial porque tiene la ventaja de estar recubierto con una malla, y lo 





Elección del tipo de estructura de soporte. 
 
Se diseñó una estructura de manera que  los paneles fotovoltaicos quedan 
ensamblados adecuadamente, en el cual  se provisionó  ½  cm de profundo y ½ 
cm de largo y ½ cm ancho. Para formar el ángulo de 12° de inclinación se 
utilizaron varillas roscada de acerró galvanizado.   
Para conocer la altura que debe tener el ángulo de 12° inclinación se debe 
utilizar la ecuación 7. 
                                          ec.7 
                             
                      
Adicionalmente se cubrió con pintura anticorrosiva, para evitar su deterioro por el 






Figura 2. 3.Estructura de soporte  para techo. 
 
La estructura su vez esta aterrizada a tierra, para evitar se dañe el panel 
fotovoltaico, de cualquier sobre voltaje o corriente que se produzca vaya a tierra. 
 
 






2.1.4. Descripción general del sistema implementado. 
 
El sistema de generación distribuida con paneles fotovoltaicos de 520 Watt para 
uso domiciliar lo integran dos paneles fotovoltaicos de 260 watt cada uno, con 
conexión en paralelo; los cuales en sus terminales de conexión positiva y 
negativa, se conecta a la entrada de las terminales positiva y negativa del 
inversor de corriente DC/AC tipo GTI,  el cual se  conecta con la red eléctrica, la 
cual permite generar energía eléctrica hacia la red de la vivienda. 
En la figura 2.4, se puede observar el diagrama general del sistema ahorrador 
de energia electrica para uso domiciliar.  
 
 




Figura 2. 4.Diagrama general del sistema. 
El  sistema tiene instalado un circuito de control, encargado de la conexión y 
desconexión de  uno de los paneles fotovoltaicos, esto lo realiza por medio de 
un micro controlador, el cual recibe señales de dos sensores de corriente, que  
censan la corriente del  generador fotovoltaico (M2) y la corriente de consumo de 
la red eléctrica (M1).  
La condición principal del sistema de control es evitar que  M2 sea mayor que 



















bloquear el excedente de energía eléctrica generado por el sistema fotovoltaico 
para que no sea inyectado a la red eléctrica y  se registraría como consumo. 
El sistema de generación se ubica sobre el techo de la terraza en el aérea 
trasera de la vivienda,  con las medidas en el techo de: 6 Metros de largo y  4 
Metros de ancho, lo que proporciona una superficie adecuada para  instalación 
de los dos paneles fotovoltaico ver figura 2.5.  
 
Figura 2. 5.Módulos fotovoltaicos instalados (vista de sur a norte). 
 
El método de dimensionamiento se fundamenta en el balance de energía. 
Energía entregada = energía consumida + perdidas  propias del sistema 
Fotovoltaico (FV).          
Orientación de los paneles 
Debido a que Nicaragua, se encuentra al norte del ecuador,  para aprovechar la 
máxima radiación posible los paneles solares fotovoltaicos deben estar 












































































































































Sistema de control automático 
 
Se diseñó un sistema de control automático, por medio de un micro controlador 
de la placa ARDUINO UNO, para  controlar la activación de uno de los dos 
paneles fotovoltaicos, debido a que el excedente de energía eléctrica generada,  
no debe ser inyectado hacia la red eléctrica pública.  En la figura 2.6 se muestra 







Figura 2. 6.Circuito de control automático con la placa ARDUINO UNO. 
El programa diseñado, evalúa dos condiciones que dependen de los dos 
sensores de potencia J3 y J5, uno en  cada línea de fase: en la línea de fase de 
la red eléctrica de la red eléctrica de la  vivienda y el otro en la fase de energía 
AC, del GTI. 
En el pin 7, se conecta un circuito que acondiciona la señal para activar un relé 
con 12VDC, el relé se debe activar o desactivar uno de los paneles fotovoltaicos  
en dependencia de las señales de entrada de los sensores referidos en los pines 




En la tabla 2.6 .Se observa la configuración de pines a controlar en la placa 
ARDUINO UNO. 
  Tabla 2. 6.Asignación de pines utilizados en la placa ARDUIDO UNO. 
 
Los sensores (transductor de corriente) son del tipo efecto hall, capaces de 
transformar o convertir una determinada cantidad de energía de entrada de las 
fases en corriente alterna, en otra diferente a la salida, pero de valores muy 
pequeños en términos relativos con respecto al generador.  
Las características del sensor LA25-P se pueden ver en Anexo 6.   La parte 
central de los sensores hueca, y es donde se debe de atravesar, la línea de 
fases de la red eléctrica de la vivienda y en el otro sensor la fase del generador 
fotovoltaico, una línea por sensor. Se diseñó un circuito de acondicionamiento de 
señal para que pueda ser interpretada por el micro controlador ARDUINO UNO 
que por su naturaleza no puede leer las señales en corriente alterna. El circuito 





Figura 2. 7. Circuito acondicionador de señal. 
Según la figura 2.7. El conector J5 representa la salida del sensor M-solar, 
corresponde a la señal del sistema de generación, R8 es una resistencia que 
Pin Nombre Tipo de datos Descripcion
1 A0 Entrada Sensor de red, salida M1
4 A4 Entrada Sensor de solar, salida M2





recomienda fabricante, y R7 es una resistencia que descarga las variación de 
señal de la entrada del sensor y por último el conector J4 representa la señal de 
entrada que va hacia el micro controlador ARDUINO UNO. 
Flujograma de control 
 
El  Flujograma de control es un diagrama que representa la secuencia que debe 














Figura 2. 8. Flujograma de control. 
Sensor 
M1>M2 Activar 








El programa inicia leyendo  las variables M1 y M2, evalúa y compara los valores 
entrada de los sensores y de acuerdo a esos valores activa o desactiva un panel 
fotovoltaico. En Anexo 7. Se describe el código de programación  que se utilizó. 
 
Fuente de alimentación 
 
La fuente para el circuito de control que se implementó, requiere de voltajes 
regulados de: +5V, +16VDC, + 12V y - 12V. En la figura 2.9. Se muestra el 
esquema principal de una fuente de alimentación la cual consta de 4  etapas 
básicas. 
Figura 2. 9. Diagrama en bloque de etapas de una fuente de alimentación. 
 
1. Transformador: Se utilizó un transformador reductor de 120 VAC en el 
primario y con TAP central en el secundario de 12Vac -0V -12Vac y 1 A, 
con un puente rectificador que logra en la práctica ±16.22V. Esto 
producirá tres salidas estabilizadas con la ayuda de los reguladores de 
voltaje de la familia 78XX y 79XX, +5V, +12V y -12V. En la figura  2.10 se 





Figura 2. 10. Circuito de transformación de voltaje. 









2.  Rectificador: Se utilizó el puente rectificador DB106 de 1A, el cual 
rectifica la señal. 
 
3. Filtro: Tiene como función, alizar o aplanar la onda anterior, eliminando el 
componente de corriente alterna  que entrego el rectificador,  a un mínimo 
la componente de rizo. El cual se calculó con la ecuación 8. 
 
 
               
      
  
                   ec. 8  
 
Donde:  
  : Capacitancia del condensador  de filtro en faradios 
   : Voltaje máximo de rizo permitido, para nuestro diseño es de 5% 
      Intensidad máxima en el secundario 
 : Es el periodo de la señal de la red  
 
Resolviendo:     
 






        
 = 0.00833 
 
Asumimos que la corriente máxima que podría consumir la fuente total es de 
300mA, la cual es la suma de las cargas de corriente de consumo de los 
diferentes elementos que contienen en el sistema de control tales como:  
Relé: 40 mA. 
Dos sensores: 20 mA. 
Micro controlador: 75mA 




   
             
     
= 1,479.00µF  pero  se utilizó en  1,000 µF  valor estándar. 
4. Regulador de Voltaje: Esta etapa recibe la señal del filtro y entrega un 
voltaje constante sin importar las variaciones en la carga o del voltaje de 
alimentación, en esta etapa se utilizaron el regulador LM7805 y el 
LM7812, LM7912 para obtener voltajes estabilizados.  
 En la figura 2.11, se muestra el circuito que recomienda el fabricante en los 
reguladores LM78XX, el cual se utilizó  el mismo para los tres voltajes regulados. 
 
Figura 2. 11. Circuito de regulación. 
Después de comprobar, la simulación en el programa PROTEUS se procedió a 
montar para verificar y comprobar,  los valores de voltajes. 
Diagrama general del sistema circuito impreso  
Resultado de la simulación en PROTEUS, se procedió a la fabricación de la 
tarjeta de circuito impreso, se utilizó el software de PROTEUS tarjetas impresas. 
Ver en Anexo.8.  Circuito impreso de control y fuente de alimentación. 
Monitoreo y visualización de energía generada y energía consumida  
 
En el sistema ahorrador de energía eléctrica con paneles fotovoltaico para uso 
domiciliar, se instalaron dos sensores de potencia con pantalla LCD incorporada, 
para monitorear la energía generan por el sistema  fotovoltaico y la energía 
consumida de la red eléctrica.  
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En la pantalla LCD, se muestran los valores en Kwh,  watt, voltaje, corriente, 
tiempo de medición e historial de  kwh generados. 
Para visualizar la energía generada y consumida, se instalaron dos sensores de 
potencia tipo toroide, en el cual en su centro tipo anillo, se debe atravesar la 
línea de fase de la red eléctrica de consumo de la vivienda y la línea de fase de 
la generación fotovoltaica  en corriente alterna AC una línea por sensor. 
En la figura 2.12. Se puede ver su conexión física con la fase y la alimentación 
su alimentación para operar. En Anexo 9. Se muestran las características de los 
sensores de monitoreo. 
 
 




Figura 2. 12. Diagrama de conexión. 
 
2.2 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN  
Se debe realizar mantenimiento preventivo cada dos meses, para evitar el sobre 
calentamiento en las celdas fotovoltaica y en el GTI por suciedad del ambiente, 
aumentando la vida útil y rendimiento de operación del mismo. 
El mantenimiento de la instalación normalmente representa el 1% de la inversión 





2.3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
Para todo proyecto es necesario realizar el análisis financiero  ya que permitirá  
conocer la inversión inicial y en cuanto tiempo es posible recuperar la inversión.  
La inversión inicial que empleada  para instalar el sistema ahorrador de energía 
eléctrica,  se detalla en la tabla 2.7. 
Tabla 2. 7.Inversión inicial 
Cantidad  Elementos  Costo $  
2 Panel Fotovoltaico  $520.00  





1 Materiales Varios $20.00  
1 Estructura   $100.00  
1 Mano de Obra  $350.00  
Costo Total  $1,390.00  
Total inversión inicial $1,390.00  
 
Para calcular los costos totales, es necesario conocer, mantenimiento de la 
instalación la cual representa el 1% del costo total de la inversión,  la vida útil del 
proyecto. En  la  tabla 2.8. Se muestra la  vida útil de los elementos de la 
instalación fotovoltaica.  
Tabla 2. 8.Vida útil de los equipos. 
 





Inversor Cables Puerta a 
Tierra 
Protecciones 
25 20 25 20 20 
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Los costos por mantenimientos preventivos de la instalación, se muestran en la 
tabla 2.9. 
Tabla 2. 9. Costos de mantenimiento preventivo. 
Costos de Mantenimiento 
Gastos 
anual 
Paneles fotovoltaicos Inversor Costo total 
$6.95 $6.95 $13.9 
 
 
2.4 INDICADORES FINANCIEROS  VAN TIR Y PRI   
 
Los flujos de caja (cobros - pagos) está dada por la ecuación. 9.  
 
    
  
       
 
  
       
 
  
       
              ec. 9 
F, 1, 2,3... : Flujos de efectivos es decir cobros – pagos por cada año útil del 
sistema 
F: años de vida útil de sistema. 
K= tasa de rentabilidad. 
I0: Inversión inicial  
Resolviendo se obtiene:  
 
F: 25 años 
K: 15% (TREMA) 






2.5 VIABILIDAD ECONOMICA  
 
Para que un nuevo proyecto, sistema o idea tenga viabilidad, debe cumplir con 
los requisitos establecidos al momento de hacer el estudio y cumplir con los 
objetivos que se establecen, que sea factible, eficiente y deba sobrepasar en 
calidad, cantidad y otros aspectos relacionados a sistemas13. 
Se  puede decir que este proyecto con sus datos técnicos y económicos revela 
que es viable económicamente, debido a que el VAN es positivo, y 
adicionalmente se alcanzan ganancias después de 4 años y cumple con los 
objetivos planteados al principio. En Anexo 10 se muestra los flujos de efectivos 
desde la página 10 hasta la 12. 
2.6 TEP AHORRADOS CON EL SISTEMA INSTALADO 
El protocolo de Kioto, aprobado el 10 de diciembre de 1997, en la cumbre de 
Kioto, exige a los países industrializados a limitar la emisión de seis gases de 
efecto invernadero en el periodo 2008-2012  (protocolo de Kioto 2010), los 
cuales son:  
1. Dióxido de carbono (Co2) 
2. Metano (CH4) 
3. Oxido nitroso(N2O) 
4. Hidrofluorocabono(HFC) 
5. Perfluorocarbonos(PFC) 
6. Hexafluoruro de azufre(SF6) 
 
La generación de electricidad se sigue produciendo enormemente mediante la 
quema de combustibles fósiles (carbón, gas o petróleo), que emiten CO2 y otros 
gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cuanto menor sea nuestro consumo 
eléctrico, menos contaminaremos. 





Según la comisión Europea (CE) por sus siglas, para calcular  los Co2 
producidos por el consumo eléctrico, se da por la conversión de 0.65 Kg de Co2 
por cada Kwh14. 
 
 Co2 producidos anualmente por los  Kwh de consumo en promedio antes 
del sistema.  
195 KWH x 12 meses = 2,340Kwh Anual. 
                
              Generados anualmente sin el sistema.  
 Co2 reducidos con el  sistema ahorrador de energía.  
 En promedio calculando mes a mes y considerante las pérdidas se 
generan 
892 Kwh Anual  
            5 




























2.8. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
1. Se instalaron dos paneles fotovoltaicos para un total de 520 watt sobre 
una estructura metálica para darle soporte, con orientación sur y con un 
ángulo de inclinación de los paneles de 12° para mejor aprovechamiento 
de captación solar. 
 
2. Se diseñó una red eléctrica específica con dos tramos de cableado: un 
tramo desde los paneles fotovoltaicos en corriente DC hacia el inversor y 
el otro tramo desde el inversor hacia la caja de registro de la red eléctrica 
de la vivienda. 
3. Se instalaron dos sensores de corriente con pantalla LCD para monitorear 
visualmente y mostrar la energía de consumo eléctrico extraído de la  red 
eléctrica convencional y la energía generada por los paneles 
fotovoltaicos. 
 
4. Se diseñó un circuito de control por medio de un micro controlador 
integrado en la placa ARDUINO UNO,  el cual por medio de la señales de 
dos sensores de corriente, verifica que el consumo de la red sea mayor 
que la generación fotovoltaica, con el objetivo de bloquear el excedente 
de energía que no es consumido en la vivienda hacia la red. 
 
5. Se cuantificó que sin el sistema la vivienda su consumo promedio anual 
era de 195kwh, el cual producía alrededor de 1,521kg de Co2 anual y 
con el sistema ya instalado anualmente se está ahorrando 579.8 kg de 
Co2 o ½ TEP. 
 
6. El sistema de generación distribuida de acuerdo a las condiciones 
climáticas previstas en la radiación mensual genera aproximadamente 
892 kwh anual, lo que en dinero representa en costos de la energía 
producida a $ 194.76 anual, y por reducir el consumo eléctrico  a menos 
de 150kwh mensual, se aplica un subsidio a la factura de $ 210.65 anual, 
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al sumar el monto de la generación y el monto por subsidio anualmente 
se está ahorrando $ 405.41 anual.  En la tabla 2.10 se muestra el ahorro 
total anual. 
Tabla 2. 10. Ahorro totales con el sistema instalado. 
Ahorro Totales $405.41 
Subsidio $210.65 
Energía generada $194.76 
 
7. Se cuantificó que con el sistema la vivienda se ha ahorrado 221 kwh 
únicamente en  5 meses de generación en invierno, debido a que el 
sistema se interrumpió por problemas presentados en un equipo y por 
implementación de mejoras en el sistema de control. En Anexo 11 se 
puede observar la gráfica de historial de consumo y Anexo 12. Se puede 
observar las diferentes tarifas aplicadas sin subsidio y tarifas con 
subsidio.  
 
8. Se calculó que en 25 años los paneles fotovoltaicos generaran en 
promedio 22,300 kwh y con un monto invertido de $1,572.34, lo que 
indica que cada kwh generado es equivalente a $0.07 comparado con los 
generados con energía convencional  a $0.22 el kwh, es mucho mas 
económica. 
 
9. Los indicadores financieros, reflejan que la inversión realizada es rentable 
económicamente lo cual es positivo. En la tabla 2.11. Se muestra los 
resultados de indicadores financieros  
Tabla 2. 11. Resultado de los indicadores  financieros. 
VAN = $968.09 
TIR = 27.37% 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
Se puede concluir que el sistema de generación distribuida con paneles 
fotovoltaicos para uso domiciliar contribuye con un 63.76% de la demanda de 
3.85 kwh, estimada en el día, sin incluir el consumo nocturno. El sistema corta el 
exceso de energía para evitar la inyección a la red eléctrica comercial. 
 
La energía generada por el sistema solar reduce el consumo eléctrico de la 
residencia a menos de 150kwh al mes, logrando un subsidio en promedio de un 
30%, reduciendo la factura eléctrica mensual en C$ 804.00 promedio.  
 
Con el sistema instalado se evita la generación de 579.8 kg de CO2 o  ½  TEP 
de CO2 que contamina al medio ambiente. También es importante destacar que 
el costo nivelado de la energía es de $0.07 (siete centavos de dólar americano). 
Comparado con el costo de por la empresa distribuidora de electricidad, que es 
de $ 0.22 (Veinte y dos centavos de dólar americano), se puede decir que la 
energía solar fotovoltaica es más económica que la energía convencional. 
Recomendaciones 
 
Este trabajo monográfico ha servido para evaluar el sistema fotovoltaico de 
autoconsumo, y aunque sus resultados fueron positivos, es importante que se 
consideren los siguientes puntos: 
1. Se recomienda al momento de emprender un proyecto de este tipo, tomar 
en cuenta opciones de financiamiento, las cuales deben ser analizadas 
para definir la combinación adecuada de aporte de capital o 





2. Se recomienda mejorar el sistema de control o ampliar el sistema de 
monitoreo de la energía generada y consumida por día y fecha, dado que 
en este trabajo el usuario únicamente visualiza y monitorea los kwh 
acumulados por medio de un historial que guarda el sistema de control,  
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de la tierra 
  °C % kWh/m
2
/d kPa m/s °C 
Enero  25.8 69.30% 5.37 101.3 6.6 27.2 
Febrero 25.4 72.90% 6.27 101.2 5.1 27.2 
Marzo 25.9 75.10% 7.09 101.1 3.6 28.2 
Abril 27.5 76.10% 7.04 100.9 3.5 29.8 
Mayo 28.4 78.80% 5.98 100.7 5.2 30.1 
Junio 28.4 80.30% 4.76 100.5 8.4 29.5 
Julio 27.8 81.40% 4.76 100.6 7.8 28.8 
Agosto 27.7 81.80% 5.02 100.6 8 28.5 
Septiembre 27.4 82.10% 5.21 100.8 6.1 28.8 
Octubre 27.1 81.70% 5.04 100.9 4.4 29 
Noviembre 27.4 75.50% 4.57 101.1 5.5 28.7 
Diciembre 26.9 68.90% 4.77 101.3 6.6 27.8 
              
Anual             
  27.1 77.00% 5.49 100.9 5.9 28.6 
Measured at 
(m)         10 0 
 















































































Horas sol (HSP) 5.37 6.27 7.09 7.04 5.98 4.76 4.76 5.02 5.21 5.04 4.57 4.77 5.49 









90% 90% 89% 89% 90% 91% 91% 90% 91% 91% 91% 91% 90% 
Eficiencia del 
cableado 
97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 
Eficiencia del 
inversor 
98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 
Eficiencia del 
sistema 



















Anexo 7. – Código de Programación. 
 
const int VRED =  A0;  /* Declaración de variables del pin A0 como entrada del 
sensor de la red eléctrica que  leerá la  placa arduino*/ 
 const int VSOLAR  =  A1;/*Declaración de variables del pin A1 como entrada del 
sensor de los paneles fotovoltaicos que  utilizara placa arduino*/ 
const int RELAY  = 7; /*Declaración de variables del pin 7 como salida para activar 
o desactiva un relay */ 
 void setup() { /*Configuración para recoger la información del programa */ 
  pinMode(RELAY, OUTPUT);  } /*Configura el pin 7 como salida */ 
    void loop () {              /*Contiene el programa */ 
  int Lectura VRED = analogRead(VRED); /*Crea una variable temporal  Lectura 
VRED y lee el valor del sensor de la red */ 
    int Lectura VSOLAR = analogRead(VSOLAR); /*Crea una variable temporal  
LecturaVSOLAR y lee el valor del sensor de los paneles solares  */ 
    if (Lectura VRED>Lectura VSOLAR){  /*Pregunta si el valor de Lectura VRED es 
mayor que el valor de Lectura VSOLAR */ 
  digitalWrite(RELAY, HIGH);  /* Activa el rele a normalmente cerrado  */ 
    delay(60000);}               /* Espera 1 minuto si hay cambio  */ 
      else {                      /* Si no   */ 
    digitalWrite(RELAY, LOW); /* Activa el relé a normalmente abierto es decir 
desconecta un panel solar  */ 









































Rango de medicion de Watt: 0-9999.99Kwh
Potencia nominal: 0-2,000 W
Tiempo de trabajo: 0-9999.59 Hrs.
Frecuencia de operación: 46-65Hz.
Caracteristicas del sensor  de potencia
Rango de medicion de voltaje: 80-260V





Anexo 10. Flujos de efectivos de la inversión total. (Parte #1) 
 
 








$405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 
$210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 
$194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 
-$1,390.00 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$313.90 -$13.90 -$13.90 
-$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$313.90 -$13.90 -$13.90 
-$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$300.00 $0.00 $0.00 
-$1,390.00 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $91.51 $391.51 $391.51 
TREMA = 15%
VAN = $968.09 
TIR = 27.37%
R - B/C = 1.70
PRI 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fuente de Alimentación 
Materiales Varios
Estructura  
Mano de Obra 
Subsidio



































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
$405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 $405.41 
$210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 $210.65 
$194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 $194.76 
-$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$313.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 
-$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$313.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 
-$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 -$13.90 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
$391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $91.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 $391.51 



























Anexo 12. Tarifa aplicada sin subsidio (sin generación fotovoltaica) y tarifas con subsidio (Con generación 
fotovoltaica). 
Se puede observar el cobro de la energía consumida en noviembre antes del sistema y  energía ahorrada en Diciembre ya con el sistema en el 









Consumo: 175 kwh T0 T0
Primeros 25 kWh 2.4152 60.3800
Siguientes 25 kWh 5.2030 130.0750
Siguientes 50 kWh 5.4494 272.4700
Siguientes 50 kWh 7.2020 360.1000

















Total a Pagar 
Año 2016 2016
32 C$ C$
Consumo: 122 kwh T.0 T.0 T.social T.social
Primeros 25 kWh 2.3952 59.8800 1.2627 31.5675
Siguientes 25 kWh 5.1602 129.0050 2.7203 68.0075
Siguientes 30 kWh 5.4044 162.1320 2.8491 85.4730
Siguientes 20 kWh 5.4269 108.5380 2.8609 57.2180













 Monto de Energía kwh 
Alumbrado público
Comercialización






















SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
KWH 160 166 175 122 138 110 130 151 154 176 201 193
DIAS FACTU 29 32 30 32 31 28 30 30 31 30 31 31
COM.DIARIO 5.51724 5.18750 5.83333 3.81250 4.45161 3.92857 4.33333 5.03333 4.96774 5.86667 6.48387 6.22581
COSTO C$ 1,041.78 C$ 1,086.21 C$ 1,163.22 C$ 727.75 C$ 846.95 C$ 628.93 C$ 782.47 C$ 1,009.48 C$ 1,034.58 C$ 1,199.81 C$ 1,401.42 C$ 1,349.53
MONTO SUBSIDIADO C$ 352.33 C$ 415.02 C$ 166.42 C$ 205.66 C$ 248.16





sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17
COSTO DE ENERGÍA 
AHORRADA
C$ 334.57 C$ 224.88 C$ 379.99 C$ 303.16 C$ 146.39
TOTAL DE AHORRO C$ 709.98 C$ 656.81 C$ 842.50 C$ 879.97 C$ 932.81
